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Aislamiento a Ruido Aéreo segin UNE-EN ISO 140-3:1995
Medidas en Laboratorio

Cliente: Herederos Ceramica SAMPEDRO, S.A.

Muestra: Doble fabrica de “ladryeso” de 6 con lana de roca.

Descripcién de la muestra:

La muestra bajo ensayo consiste en un cerramiento vertical compuesto por dos fabricas de “ladryeso” de 6 (60x350x830 mm y
64,2 kg/m’) y camara intermedia de 60 mm con lana de roca, enlucidas con una capa fina de yeso de aproximadamente 1 mm por
sus caras exteriores. Una de las hojas se ha construido sobre banda perimetral de poliestireno expandido elastificado de 15 mm de
espesor. La muestra ha sido construida en una abertura de ensayo de 2,8 m x 3,6 m de un marco prefabricado de hormigén. El
tiempo de secado de la muestra ha sido de 21 dias.

Masa superficial estimada: 133 Hgﬂ‘m
Area de la muestra: 1008 m*

Fecha Ensayo: 06/04/05

Temperatura: 18.8°C
Humedad relativa: 58 %

Volumen sala receptora; 55 m
Volumen sala emisora: 65 m°
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